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1 GENERALITES 

 Le contrat 

Nature du contrat : Concession de service public 

Nom du concessionnaire : ENEDIS/EDF 

Date de signature : 24 Avril 1994 

Durée de la concession : 30 ans 

 Les principales caractéristiques de la concession 

 

  

Caractéristiques générales 2016 2017 2018

Nb communes départ. (sens INSEE) 516 477 476

Nb communes desservies (sens ENEDIS) 589 589 591

Dont en régime urbain (sens FACE) 43 43 44

Dont en régime rural (sens FACE) 546 546 547

Dont en régime urbain (sens INSEE) 26 26 28

Dont en régime rural (sens INSEE) 563 563 563

Population de la concession 518 322 517 500 516 010

Nb postes sources alimentant la concession 23 24 26

Nb postes sources sur la concession 17 17 17

Puissance postes sources alimentant la concession 1 415 1 493 1 755

Puissance postes sources sur la concession 1 080 1 142 1 252

Nombre d'usagers 240 473 242 339 245 916

Dont usagers HTA 513 505 507

Dont usagers BT 239 960 241 834 245 409

Longueur du réseau HTA (m.) 9 274 688 9 286 542 9 357 091

Nb postes HTA/BT 12 082 12 109 12 213

Longueur du réseau BT (m.) 9 932 032 9 960 238 6 587 790

Longueur du réseau HTA + BT (m.) 19 206 720 19 246 780 15 944 881
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Représentation cartographique du nombre d’usagers par commune 
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2 EVALUATION TECHNIQUE DU PATRIMOINE 

 Le réseau moyenne tension (HTA) 

 

 

Age moyen par typologie 

 

 

Ouvrages à surveiller 
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Caractéristiques des départs HTA 

 

Représentation cartographique des réseaux 

  

 
Caractéristiques des réseaux selon le régime FACE des communes 
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 Le réseau basse tension (BT) 

 

 

Age moyen par typologie 

 

  

Exercice
Age moyen 

global (ans)
Aérien nu  (ans)

Aérien torsadé  

(ans)
Souterrain  (ans)

2016 26,5 51,9 26,0 14,9

2017 26,8 52,7 26,6 15,4

2018 25,0 44,3 26,4 15,0
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Ouvrages à surveiller 

 

 

 

 Caractéristiques des départs 

 

 

 
Représentation géographique des réseaux 

  

 

  

Caractéristiques des départs BT

- Inventaire technique -
2016 2017 2018

Nb départs BT 20 514 20 448 NC

Longueur moy. des départs BT (m.) 485 487 NC

Nb départs BT > moy. nat. (425 m.) 9 676 9 675 NC

Nb départs BT > 1500 m. 389 392 NC

Nb départs BT > 2500 m. 8 7 NC

Longueur départ BT le plus long (m.) 3 366 3 366 NC

Commune du départ BT le plus long HUSSON HUSSON NC
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Caractéristiques des réseaux selon le régime FACE des communes 

  

  

 Les postes HTA/BT 
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A noter qu’en 2016, plus de 3 500 postes étaient considérés comme non datés (date de fabrication : 1946). A partir de l’exercice 2017, 

les éléments remis présentent des postes HTA/BT datés d’avant 1946 (1915 par exemple), et plus aucun n’est daté de 1946. Ains i, 

l’âge moyen à tendance à augmenter dans nos estimations par rapport à l’an dernier les écarts importants entre exercices suivent les 

correctifs apportés aux bases techniques par ENEDIS. 

 

Age moyen des postes (ans)  

 

Age moyen de construction des postes HTA/BT (ans) - Inventaire 

technique

Nombre de 

postes

Ancienneté  

moyenne (ans)

Nombre 

≥ 40 ans

H61 7 894 31 1 831

Urbain portable 455 15,9 2

En immeuble 88 36,3 29

Cabine basse 357 36,3 113

Rural compact 434 28,9 23

Poste au sol type A 836 8,6 1

Urbain compact 791 23,9 7

Rural socle 703 18,4 1

Autre au sol type B 289 7,0 0

Cabine haute 4 56,3 3

Poste rural compact simplifié 349 3,8 0

Sur poteau (non H61) 3 53,7 2

Enterre 4 34,8 2

Cabine chantier 1 16,0 0

Poste urbain intégré à son environnement 5 4,2 0

Non renseigné 0 0,0 0

DI - Divers 0 0,0 0

Total 12 213 26,8 2 014
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 Les transformateurs HTA/BT 

 

 

 Les compteurs en soutirage 

Les données de l’exercice 2018 relatives aux compteurs n’ont pas été communiquées à la date 
d’élaboration du Tableau de Bord. 

 Les sites isolés 

Les données de l’exercice 2018 relatives aux sites isolés n’ont pas été communiquées à la date 
d’élaboration du Tableau de Bord. 

 

 Les sites sécurisés 

 

 

Caractéristiques des sites sécurisés 2016 2017 2018

Nombre de sites sécurisés (concession) 39 39 39
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3 COHERENCE DES INVENTAIRES TECHNIQUE ET COMPTABLE 
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4 EVALUATION FINANCIERE DU PATRIMOINE 

 La valorisation des ouvrages 

 

Immobilisations concédées 

 

 

 

 

362 900 380 737 403 397

502 271 512 959
532 613

865 171 893 696
934 281

2016 2017 2018

Valeur des ouvrages concédés 

(k€)

Amortissement Valeur nette comptable

Exercice Valeur brute (k€) Amortissement (k€) Valeur nette (k€)
Provisions 

constituées (k€)

Valeur de 

remplacement 

(k€)

2016 865 171 362 900 502 271 60 549 1 123 082 

2017 893 696 380 737 512 959 58 480 1 147 313 

2018 934 281 403 397 532 613 58 816 1 204 338 

Evolution 4,5% 6,0% 3,8% 0,6% 5,0%



 

Syndicat Départemental d’Énergie de la Manche 

Contrôle de la concession de distribution publique d’électricité – Exercice 2018 

Tableau de Bord 

Rapport n° C19-0613 

Naldeo Version du 14/01/2020  -  16 (34) 

 

 L’amortissement et les provisions pour renouvellement 
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Valeur brute des biens localisés par usager 

 

Part amortie des biens localisés par usager 

 

 Les droits du concédant 
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5 LE COMPTE D’EXPLOITATION 
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 Le bilan des produits et charges 

 

 Les produits affectés à la concession 
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 Les charges affectées à la concession 
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6 INVESTISSEMENT DU CONCESSIONNAIRE 
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7 QUALITE DE FOURNITURE 

 La durée moyenne de coupure par usager (critère B) 
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Critère B HIX total (mn) 

 

Moyenne critère B HIX total (mn) 

 

 

 

Critère B incidents HTA (mn) 

 

 

 

Critère B travaux HTA (mn) 
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 Les usagers affectés par des perturbations 

 

 L’incidentologie du réseau HTA et BT 
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Nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau 

 

Nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau 

 

 Les coupures longues HTA 
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 Les coupures longues BT 
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 La dispersion des durées cumulées de coupure pour incidents HTA 

 

 La dispersion des durées cumulées de coupure pour incidents BT 
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8 QUALITE DE TENSION 

 Les principales caractéristiques 

 

Taux de CMA en rural (%) 

 

Taux moyen de CMA 2016-2018 en rural (%) 

 

 Les départs HTA en contrainte 

 

Evolution des clients mal 

alimentés (CMA)
2016 2017 2018

Total clients mal alimentés 328 239 1274

Taux de clients mal alimentés 0,1% 0,1% 0,5%
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9 USAGERS DE L’ACHEMINEMENT 

 Le nombre de contrats d’acheminement en soutirage 

  

 La puissance acheminée en soutirage 

 

 

 L’énergie acheminée en soutirage 
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 Les recettes d’acheminement en soutirage 

  

 Les ratios par typologie de contrat en soutirage 

  

 Les centrales de production d’électricité raccordés au réseau 
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10 USAGERS DES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE 

 Le nombre de contrats aux tarifs réglementés de ventre (TRV) 

  

 Les taux de souscription aux TRV et puissance souscrite 

  

 L’énergie vendue aux TRV 
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 Les recettes de fourniture aux TRV 

  

 La qualité de service : les réclamations EDF 
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 La qualité de service : les autres indicateurs 

 
 

  

  

 


